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Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises |% Cumprimento| N-2 Andlises “ (pcaa) %
Pardmetro (unidades) Andlises
fixado no DL 152/2017 Minimo | Méximo superiores VP do VP Agendad: Realizad e
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) [] 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0 0,51 - -— 1 1 100%
(mg/L A 200 0 0 0 0 0 100%
[Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0 0 ] 0 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterago anormal 0 0 - - 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 - - 1 o 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 149 0 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 2 0 0 0 0 0 0 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 0 6 ] 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5€59,5 0 0 0 1 1 100%
|Manganés (ng/L Mn) 50 0 10 0 0 0 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 0 0 0 0 0 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0 0 ] 0 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 0 1 0 1, 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 0 1 0 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 0 0,5 0 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0 0 0 0 100%
Arsénio (ug/L As) 10 0 (] 0 0 0 100%
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0 0 0 0 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,01 0 0 0 0 0 100%
Boro (mg/L B) 1,0 0 0 0 0 0 100%
Bromatos (pug/L BrO;) 10 0 0 0 0 0 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0 0 0 0 100%
Célcio (mg/L Ca) - 0 10 - - 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0 0 0 0 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0 0 0 0 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) o 0 - —_ - —_ = - —_
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0 0 0 0 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0 0 0 0 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 0 0 0 0 0 100%
Dureza total (mg/L CaCOs) - 0 35 -— - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 [} 40 [1] 1 1 100%
Fluoretos (mg/LF) 15 0 0 0 0 0 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 0 2 - - 1 1 100%
Mercdrio (ug/L Hg) 1 0 0 0 0 0 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 0 0 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0 0 0 0 100%
Selénio (ug/L Se) 10 0 0 0 0 0 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0 0 0 0 100%
Sédio (mg/L Na) 200 0 0 0 0 0 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0 [ 0 0 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 0 0 0 - - -
Tetracloroeteno(ug/L) - - - - - 0 0 100%
Tricloroeteno(pg/L) - - - - - 0 0 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 [} 0 0 - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - - - 0 0 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - - - - - 0 0 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - - - 0 0 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - - - - - 0 0 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 0 0 0 - - ==
Cloroférmio(pg/L) - - - - - 0 [} 100%
Bromoférmio(pg/L) - - - - - 0 0 100%
Bromodiclorometano(pg/L) - - - - - 0 0 100%
Dibromoclorometano(pg/L) - - - - - 0 0 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0 0 0 0 100%
Alacloro (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
Bentazona (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
Clorpirifos (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 (1] 0 0 0 0 100%
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
Diurdio (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
Imidaclorpride (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
Terbutilazina (pg/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
Tebuconazol (ug/L) 0,10 0 0 0 0 0 100%
NOTA 1: Edital referente 8 ZONA SUL CM-Pombal.
INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: sistemas urbano, norte e sul. N NOTA 2: Realizagao nos sistemas urbano e sul. NOTA 3: Realizagao no sistema norte. m
2019, efetuou-se a transferéncia dos pardmetros de Cl para CRZ com base no critério A, do Dec-Lel 152 de 7 ded bro de 2017.
OBSERVACOES: 1.q.:limite de quantificagdo; quando o resul orgé is, hal de alquilo e hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) corresponde a uma
soma de valores abaixo do limite de quantificagio o resultado é apresentado através do 1.q. mais elevado; quando o resultado (pesticidas, comp orgénicos voléteis, hal de alquilo e
hidrocarbonetos arométicos policiclicos) é obtido pela soma de resultados individuais em que pelo menos uma das parcelas é quantificavel o resulta ‘e ntado como a soma dos|
valores quantificados, Ignorando as parcelas inferiores ao l.q.
Informagdo I r a averi; 30 das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
IN3o foram d dos incumpri no 1.2 tri de 2020.
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